/1/\ .

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE
Shuzba za zdravstvenu ekologiju
Sisak, Kralja Tomislava 1
Tel. 044/567-184; Fax: 044/567-193
Bioj: 2176-124-10-19/DA Sisak  26.4.2019.
OB 5.10-V izdanje 2/2014
ISPITNI IZVIESTAJ br. 19/V0491
Kupac: " PRIVREDA PETRINJA d.0.0., 44250 PETRINJA, Gunduli¢eva 14
Lckacija: Bunar Hrastovica, PETRINJA
Uzorak: izvoriste
Vrsta analize ~ analiza sirove vode, narucdZbenica br. 0240/19 od 08.03.2019.
Datum uzorkovanja: 20.3.2019.
Pocetak ispitivanja: 20.3.2019.
Uzorkovao: ovlasteni djelatnik ZZJZ Sisak
Zakljucak:
Napomena:

Analize kobalta, kroma, nikla, vanadija, barija, berilija, srebra, antimona, bora, cinka, selena i arsena izvrsene
su u Nastavnom ZZJZ "Dr. A. Stampar”, Zagreb, prilog ispitni izvjestaj za analititki broj 051 01638/19

Analize bromata, neionskih detergenata, natrija i organofosfornih pesticida izvrdene su u HZJZ, Zagreb, prilog
fspitni izvjestaj broj 191973.

Analiza 3-H tricija izvréena je u Institutu Ruder Boskovi¢, Zagreb, prilog Ispitni izvjestaj broj 016-2591/1/2019.
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Voditelj Sluzbe: Danijela Prsa Gavri¢, dipling.
/\ 1;{»} L -

Dostaviti; ( AR
1. PRIVREDA PETRINJA d.0.0. N
Hrvatska, 44250 PETRINJA, Gunduli¢eva 14 N

Hazultati sa odnosa iskljutivo na ispitivoni uzotak | be sintu se urnnofavats ez adobrenja naruditeija aiti kedslit u raklamne swhe.
Akraditirane metoda su oznaens 2vinzdicom (*) OU organoklornil pesticida dkoodity i st alkednn, disldrin, aifa-ondosulfin, beta-
andasulfan, sndrin, amdin aldabid, 4,4° DDE), 4,.4'-000, 44007, bota HCH, hoptaklor, Tieptiskdos og2o spaksid, hugliklor endo-epoksid,
alfa klardan, gama-klordan, meteksiklor.

1zapitnt Izvjehta) jo resiitat eleklionicke obrade podatikn 1o [ prinovalaci baz Ziga i palpiai

13




ZZJ)Z Sisak

Ispitni izvjeStaj br.: 19/V0491

DIN 38404-4:1976-12

Temperatura [*C} 25,0 11,8 Da
Miris {-] HRN EN 1622:2008 bez bez

Okus [-] HRN EN 1622:2008 haz bez

Boja [mg/L Pt/Co skale] HRN EN SO 7887:2012 20,0 < 2,00 Da
Mutnoéa [*NTU] HRN EN ISQ 7027-1:2016* 4,00 0,32 Da
;gfgf?;ﬁ';g;:i‘g’]‘"‘"h fona (pri HRN EN ISO 10523:2012* 6,50 - 9,50 7,49 Da
Egﬁ;‘f‘,’]"d“i“’s’ (pri 25°C) HRN EN 27888:2008" 2500 500 Da
UtroSak KMnOx« [mgOaiL] B o7 dg;'f” ENISO 5,00 0,937 Da
Amonij [mgNH.*/L ] HRN ISO 7150-1:1998 0,500 < (0,040 Da
Nitrati [mg/L (NOs) SM 4500N0.B 2012* 50,0 6,89 Da
Mitriti fg/L (NO:=7)] SM 4500 NO2 B 2012 0.500 < 0,010 Da
Kloridi [mg/L) HRN S0 9297:1998" 250 4,25 Da
Otoplieni kisik {mg/L] HRN EN 25813:2003 9,88

Ukupna tvrdoca [mg/L CaCOs] titrimetrijski 264

Alkalitet [ngHCOs"/L] HRN EN IS0 9963-1:1998 308

Sulfati fmg/L] SM(1990)P-V-44/A 250 18,6 Da
Fosfati [ug/L P} HRN EN ISO 6878:2008* —-— 300 <20 Da
Fluoridi [pgfiL] HRN IS0 10359-1:1598" 1500 176 Da
Sulfidi{sumporovodik) [mg/l.] SM{1990)P-V-46/A < 0,005

Cilanidi [pg/L] HRN 1SO 6703-1:1998 50 <2 Da
Aluminij [ug/t] SM({1990)P-V-1/8 200 <20 Da
Kalcl| [mg/L] HRN ISO 6058:2001 B 102

Magnezij [mg/L] titrimetrijski <3

Kali| [mg/L] Hach Lange-Method 8049 12 <07 Da
Zellezo [ug/L] HRN EN IS0 15586:2008 200 <8 Da
Mangan [ug/L] HRN EN S0 15586:2008 50 219 Da
Olovo [ugfL] HRN EN 1SQ 15586:2008 10 <2 Da
Ziva [ugil] EPA METHOD 7473, Revision 0, 2007 1 < 0,01 Da
Bakar [pg/L] HRM EN IS0 15586:2008 2000 16 Da
Kadmi) [ug/L} HRN EN ISO 15586:2008 § <Q,1 Da
Suspendirana tvar [mg/L] HEN EN 872:2008* 10 <2 Da
Fanoll - ukupni [ug/L] HRN |50 £439:1998"* <10

Detergenti anlonski [pg/L] HRN EN 903:2002 modlf. 200 <25 Da-
Siltkati [mgSiO2/.] SM{1980)P-V-40/A 50 4,49 Da
TOC [mg/L C] HRN EN 1484:2002* 0.9

Suma trikloretena i tatrakloretena HEN EN 1SO 10301:2002* 10 <02 Da
[g/k]

Trlkloreton [ugil] tIRN EN IS0 10301:2002" <02

Tatrakloraten [pg/L] FHIRN EN 1SC 10301:2002* o < (2

1,2-dikloretan [ug/L] HRN EN 150 10301:2002* 3 _ <03 Da ]
Borzen (ugiL] T HRNISO 11423220027 N <06 Da
oot €10 40 0 e mrrazoa s e [,
(gl _ ”_)"m) .
Organokloml posticid (/L) HIRN EN 150 646820602 Vil‘h = 0,0025 [
Adlein (L] RN E N IS0 6A68:2002° B0 | o002 Do
vt T wwniowmne | ol Tooon | oa |
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ZZJZ Sisak Ispitni izvjestaj br.: 18/V0491

HCH-beta [ug/L] HRM EN ISO 6468:2002* 0,1 < 0,0025 Da
HCH-gamma [ug/] HRN EN 1SO 6468:2002 0.1 < 0,0025 Da
HCH-delta [ug/i] HRN EN SO 6468:2002 0,1 < (,0025 Da
alfa-Kiordan [ug/L] HRN EN SO 6468:2002" 0,1 <0,0025 Da
gama-Klordan [pg/l] HRN EN IS0 6468:2002" 0,1 < (,0025 Da
4,4’-DDE [pgiL] HRN EN 180 6468:2002* 0,1 < (,0025 Da
4.4°-DDT [pg/L] HRN EN ISO §468:2002* G.1 < 0,0025 Da
4,4°-DDD [ug/L} HRN EN ISO 6468:2002* 0,1 < 0,0025 Da
Dleidrin [pgfL] HRN EN ISQO 6468:2002* 0,03 <0,0025 Da
Endosulfan-alpha [ug/L] HRN EN ISO 6468:2002" 0,1 < 00,0025 Da
Endosulfan-beta [ug/l] HRN EN 1SO 6468:2002* 0.1 < 0,0025 Da
Endosulfan-sulfat [ug/L} HRN EN SO 6468:2002 0.1 < (0,0025 Da
Endrin-aldehid [ug/L} HRN EN I1SO 6468:2002* 0,1 < 0,0025 Da
Endrin [ug/L] HRN EN IS0 6468:2002* 0,1 < 0,0025 Da
Heptaklor fpo/l] HRN EN ISO 6468:2002* 0,03 < 0,0025 Da
Heptaklor-egzo epoksid [ug/L] HRN EN IS0 6468:2002* 0,03 < 0,0025 Da
Heptaklor-endo-epoksid [ug/L] HRN EN [SO 6468:2002* 0,03 < 0,0025 Da
Metoksikior [ugrL] HRN EN I1SC 6468:2002" 0,1 < 0,0025 Da
Policiklicki aromatski ugljikovedici "

(PAY) (o] 9l HRN EN 1SO 17993:2008 0.1 < 0,005 Da
Fluoranten [ug/i} HRN EN 180 17993:2008* < 0,005
Benzo({b)flusranten [ugiL] HRN EN 150 17993:2008* < 0,005
_Benzo(k)flupranten [ug/L] HRN EN iSQ 17993:2008* _ < 0,005

Benzo(a)piren [WalL] HRN EN [S0 17993:2008" 0,01 < 0,005 Da
Benzo(ghi)perilen [ug/L] HRN EN IS0 17993:2008" < 0,005
Indeno(1,2,3-cd)piren fugil] HRN EN SO 17993:2008 < 0,005

atrazin fug/L} HRN EN IS0 10695:2002 modif. < 0,01

simazin [ug/L] HRN EN 150 10695:2002 madif. < 0,01

Odsfek za mikrobioloska ispifivanja '

Bro| kolonija na 36°C [cfu/ml] HRN EN ISQ 6222:2000" 100 <1 Da
Bro] kolonija na 22 *C [cfu/mi] HRN EN S0 6222:2000" 100 100 Ca
Ukupni kollfarmi [brojf100mi] HRN EN ISO 9?(]28&:4?214;;';1%':‘ EN 150 9308- 0 <1 Da
Escherichia coll {broj/100mi] HRN EN 15O 9302?]11;21425{? EN 150 9308- 0 <1 Da
Enterokoki [hrojf100ml] HRN EN 180 7899-2/2000" 0 <1 Da

MKD = maksimalmo dozvoilena koncentracija prama Pravilniku o parametrima suldadnosti, metodama anahze monitoringu i planovima
sigurnostl vode za lJudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN125/17})

temsllem Zakona o vodi za fjudsku potrodnju (56/13)

Voditelj Odsjeka za kemiju voda
Maja Lonéar, dipling. ,.eu

Vod:tel; Odsjeka za mikrobiolodka ispitivanja
mr.sc. Tamar arg l.ing.

-kraj lapitnog izvjedtaja-

M3




- | zzizsisak ’ Ispitni izvjedtaj br.: 19/V0491

REKAPITULACIJA TROSKOVA

ODSJEK ZA KEMIJU VODA 1 5.194,00
Qdsjek za mikrobiolodka ispitivanja 1 115,00
ZZJZ "Dr. A. Stampar” Zagreb ‘ 1 1.14%,00
HZJZ 1 2.243,00
Ukunno analize: 8.701,00
Obrada podataka i izrada izvjestaja: 80,00
Troskovi uzorkovanja: 30,00
SVEUKUPNO: 8.811,00

Raéun ispostaviti:
PRIVREDA PETRINJA d.o.o. OIB: 12266526926
44250 PETRINJA, Gunduli¢eva 14




f Odjel za zdravstvenu ispravnost | kvalitetu voda

.-$ N ASTAV N I ZAVO D ZA Sluzba za zastitu okoli$a i zdravstvenu ekologiju
. L - ] . JAVN O ZD RJ,(\V STVO ; Mirogojska cesta 16, Zagreb
Tel 01/4696 212, Fax. 01/4678 018
» .. DR. ANDRIJA STAMPAR |

www stampar.hr

17035-HAA

.0Od 14. svibnja 2014, poslovanje NZZJZAS je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama SO 9001 (CRO
19581C/01) i ISO 14001 (CRO 18079E/01). Od sipnja 2016. Zavod ima cerlifikat OHSAS 16001 {CRO201995).
-Sluzbeni laboraterij prema Rjedenju Ministarstva zdravija Klasa: UPN1-641-02/13-01/17, Ur. broj: 534-07-1-1-3- 15-10 od 30. sijeénja 2015.

godine.
«Sluzbeni laboratori prema Rjedenju Ministarstva poljoprivrede Klasa: UP/I- 322.01/16-01/59, Ur.Broj: 525-10/1308-17-5 od 07. veljata 2017.

godine.
+Ovlaiteni kaborator] za ispilivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivreds, Kiasa: 325-07/1 5-01/01, Ur.

broj: 525-12/0988-16-3 od 24. veljale 2016. godine.

ISPITNI IZVJESTAJ
Za analiticki broj: 051 01638/19
Datum: 01.04.2019.

Kupac ZAVOD ZA JAVNG ZDRAVSTVO SISACKO MOSLAVACKE
ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Sisak, Kralja Tomislava 1

OPCI PODACI
Klasa: 541-02/19-01/28
Ur. broj 381-5-1/3-19-07
Naziv urorka: Voda za ljudsku potrodnju-nepreradena
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju - nepreradena
Vrijeme dostave: 22.03.2019. 11:00
Analiza zapoceta 22.03.2019. 11:18 Analiza zavr$ena:  01.04.2019. 08:02
Lokacija; uzorak 491
Vrsta analize: trazeni pokazatelji
Razlog zahtjeva: Qcjena sukladnosti
Tip dostave: Dostavijeno
Vrijeme uzorkovanja 20.03.2019. 09115
Uzorkovae: Po stranci
Uzorkovatel] Stranka
Narud2benica 524018
Dostaviti: 1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAGKO MOSLAVACKE ZUPANIJE, SluZba za

zdravetvenu ekologtju, Hrvatska, Sisak, Kralja Tomislava 1

Heeutlall se udnosa skludive na analizicani urarale i na amilu s koistin O rskismae syrha. [ akoimil jo snutantican 3 ouginninim potpiaom
avinftana gsihe
# brprva o subkdadnost] nja u akieddianom podrug)

05 10 | ldanje 03 Nasitavil favor at javia zdravetva "D, Andilla Stampee” Strana A4

Odjal ra sdravsbvenu Epravoost |kmlitety vodi




_ Analititki broj:051.01638/19

#IZJAVA O SUKLADNOSTHL

Voda analiziranog uzorka s obzirom na dobivene rezultate SUKLADNA je uvjetima kaji su propisani "Zakonom o vadi za
ljudsku potrosnju” (NN 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18) i "Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize,
monitaringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroSnju le naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju
djelatnost javne vodoopskrbe” (NN 125/17).

Vaoditeljica Odjela
ng.

dr. sc. Sonja Toli¢ dipl.

Mergasiak

HE oy T

& oAEE

Rezult ath 5a odrose iskljudve na analiziran] vzarak i ne smiu so kotistiti u reklamne avrhe, Fakaimil jo autanlican s orlginilim potpisom

ovlastena osoba.

# 1zjava o sukladnontl nije u akraditioanars p et

510 1 berlige iy Neetaved zavid 2a favia sdrawsdvo “0n, Andrifa Starmpar® Strana 24
‘ Odjel ra cdeavstvenn BpraviosL 1 kvalitetis vida




! Odjel za zdravstvenu ispravnost | kvalitetu voda 17025 HaA Bl

3 Sluzba za zadtitu okolida | zdravstvenu ekologiju

Il @ NASTAVNI ZAVOD ZA
H . JAVN O ZDRAVSTV | Miragojska casta 16, Zagreb

| Tel. 01/4696 21 2, Fax. 01/4678 018

‘& B DR. ANDRUA STAMPAR |

f

O304k

www.stampar. hr ’ fi.

* akreditirana metoda
F* metode u fleksibilnom podrudju
MDI** maksimalno dozvollena kolidina prema zakonskim propisima navedenim u oclenl sukladnost

Datum: 01.04.2019;

Kupac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO MOSLAVAGKE ZUPANWE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Sisak,
Kralja Tomislava 1

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potroSnju-nepreradena

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 22.03.2019. 11:00

REZULTAT! ISPITIVANJA
Za analiticki broj: 051 01638/19

Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektometriju masa

Analiza zapoteta:  22.03.2019. 11:18 _ Analiza zavrSena:  01.04.2019, 09:02

Naziv analize Metoda Tehnika ispitivanja| Mijerna jedinica Rezultat ! MDK*+

{HRN EN I1SQ 17294-
Cink 1:2008; HRN EN IS0 E gg L' Zn <5,0 -< 3000
- |17294-2:2016 - :

HRN EN ISO 17294-
Kram {Cr}) 1:2008; HRN EN 150 F* g L <1 < 50
17294-2:2016

HRN EN 1SQ 17294-
Nikat 1:2008; HRN EN ISO F pg L NI < 4,00
17294-2:2016

Arsen (As) IS0 17378-2:2014 N Hg L* As < 0,500 <10

HRM EN ISCQ 17204-
Kabalt (Co) 1:2008; HRN EN IS0 F* pg L <1
17294-2:2018

HRN EN [SO 17294-
Antimon {Sh) $:2008; HRM EN 150 F* pg L Sb <20
17294-2:2018

HRN EN SO 17294-
Solon (Se) 1:2008; HRN EN 150 o yg L' Se < 1,00 <10
17294.2:2018

HRMN ENI1S0O 17294-
Vanadij 1:2008; HRN EN IS0 F* g L <1
17294-2:2016

HRN EN ISO 17294-
Borillj 1:2008; HRN ENISO F* Hg L™ <10
17204-2:2016

HRN EN 80 17294-
Srabro 1:2008; HRN EN ISO F* pg L < 1,00
17294-2:2016

HRN EN 150 17294-
Bari| 1:2008; HRN EN 150 Fe g L Ba
17204-2:2016

55

<8

<10

341 £ 700

Herullad ser odneae iskljudivo na anpllzicani izorsk | no smiju se kosistiti u reklamne sveho. Fakslmil jo autentidan s originalnim potpisom

vvlaftune usobue,
. o : v : ;. rana 3/4
0810 1 Lzdanje 03 Nastavnil 2avod 70 Javno rdravstvo “Dr. Andrila Stanipal Strana 3

Cxljel #a sdravsdvenn ispravnest Lkvallictu voda



Analitiéki broiz051 01638419

: Laboratorif za atomsku_sqgk_t;@kopi]yj[sggktgmetri]u masa _

Analiza zapofeta:  22.03.2019. 11:18

Analiza za\;éer;a

' 01.04.2019. 09:02

Naziv analize Metoda 1Tehnika ispitivanja| Mjerna jedinica Rezuitat MDK~
HRN EN ISO 17294- T T
{Bor 1:2008; HRN EN I1SC mg L™ 0,01 i< 4
17294-2:2018 : ’ B
Voditeljica Qdjela

Kraj izvjestaja o ispitivanju

dr. 5¢. Sonja Toli¢ dipl. ing.

o

Fezullutl se odnose iskijudiva na analizlrant uzorak | no smiju se korlstl u reklamne svrhe. Faksimil je autentican s originalnim potplsom

ovindlene osobe.

05 10 -1 lzdanje 03

Nastavni zavod ra Javoo ddravstvo “Dr. Andrija Stampar”
Odjed ra sdravetvent ispravoost | kvalitetu voda

Strana 4/4



] Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstve
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Cdjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Zagreb, Rockefallerova 7

u
H Z J Z - Tel: (01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

)

HERAAT R JALD TX
AR PP ARV

Datum: 11.04.2019.

ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjestaja: 191973 Oznaka uzorka: 749/19
Naziv i identifikacija uzarka: voda za ljusku potrosnju, uzorak 491 (sirova, izvoriste)
Vrsta uzorka: Voda na izvoristu {sirova}
Narugitelj: Zavod za javno zdravstvo Sisaéko-moslavatke Zupanije, SluZba za zdravstvenu
ekologiju
Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak
Tip zahtjeva: Dopis
Ur.br.: od 21.3.2019. i narudzbenica 5239/19
Uzorkovaol/la: Narugitel]
Vrijeme dostave: 22.03.2019.
Vrsta ispitivanja: : prema zahtjevu, Parametri skupine B i tricij u monitoringu vodocrpilidta (izveori$ni)
Poéetaklkraj ispitivanja: 22.03.20189. 7 10.04.2019.
Konatna ocjena: Zakljucak je naveden u Prilogu5 |

Voditeljica Qdjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.s¢. Magdalena Ujevi¢ Bosnjak, dipl.ing.

Dostaviti:
1, Zavod za javno zdravstvo Slsatko-moslavaéke Zupanije, Slutba za zdravstvenu ekologiju

Utica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

Napomena:
1) Zabranjuje se isticana imena Zavoda u teksty deklarnctn protevoda oalm sko nije ugovoreno posebnim ugovarom,

) dapn tni 1zvie$taj rozultat [o eloktronitke vhrade podataka le o punovazedi box Hga | potpisa.
4 Rezultati Ispitkanja ounosa se iskludive na lspitvan uzorak. Ne emiju 88 umnafavatl bax odobrena Zavada,
4y Akreditirana melode azngéane su u lepthom izviedtajy ®

7i piau obutvadeni podriCjem akradiiolje R e

E-28 lzdanje/preradba; 1/2 Stranica. 1/ B 191973/2019




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 191973/ 749/19

- REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak/kraj ispitivanja: 22.03.2019./10.04.2019.

Naziv uzorka: voda za ljusku potrosnju, uzorak 491 (sirova, izvoriste)

MNaziv parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
jedinica ispravnosti

Bromati HRN EN ISO 15061: | pg/L BrOB : <2 10 DA
2001 "

Natrij (Na) HRN EN ISO 14911; |mg/lL Na' 34 200 DA
2001 *

Detergenti -neionski Vlastita metoda, HgfL <60 200 DA
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:1/2 ™

Tricij Interna metoda Bag/L <4 100 DA
Instituta R.Boskovic,
PS 54/3
Qdredivanje tricija (

T ) lzdanje 8)
Izvjeitaj IRB-a je u prilogu.

® - Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISOAEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za fjudsku potrodnju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

vodoopskrbe (NN 125/17).

Voditelj Odsjeka

Jurica Stiglié, dipl.ing.

Mipoenoia Rosullls 1spitvangs odnoag o @khutiae no Inpithanil wrarik, Regattali izinZenl kKno mnpnje od (<} suione se Ha granicu
kvantfikacio popedine imelode. d. - nije clestakbirano

O BT S

lrdameipreradbn 12

Stramen 214

19197312019




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 191973 / 749/19

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za pesticide

26.03.2019. / 28.03.2018.

Nazw uzorka: voda za ljusku potrosnju, uzorak 491 {sirova, izvoriste)

Nazi parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Organofosforni pesticidi

Viastita metoda,
QOznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mo/l

<05

0.5

DA

Azinfos-etil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
izdanje:1/1,
modfiicirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

b/l

<0,02

01

DA

Azinfos-metil

Viastita metoda,
Qznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,

modficirana US EPA-

Metoda 525.3 (2012)

HglL

<0,02

0.1

DA

Bromofos-etil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

hgfL

<0,02

0,1

DA

Bromofos-metil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
meodificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Demeton 5

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 5253 (2012)

HgiL

[T/

<0,02

0.1

DA

<0,01

0.1

DA

Demeton-S-metil

Dameton-S-metil sulfon

Viastita metoda,
Oznaka P-PEST-10,
Izdanje;1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)
Viastita metoda,
QOznaka:P-PEST-10,
lzdanje 1/1,
madficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

pgll...

<0,02

<Q,02

0.1

0,1

DA

DA

Migpio mena | oot Byptivaniin odnose ae iskljucvo s ispitheant uzorabs Rozultati zra2eot kno manje od (<) odnose se nd granicu

kvantilikicijs pojoding ielede. nod. - je deteklyino

O-57E-28

lodangelpronadtn 112

Strameay 348
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 191973 / 749/19

MNazi parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Diazinon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/l

<0,01

0,1

DA

Diklorvos

Vlastita metoda,

Qznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
n

Mo/l

<0,01

0.1

T

DA

Dimetoat

Vlastita metoda,

OznakaP-PEST-10,

Izdanje:1/1,

meodficirana US EPA

Metoda 5253 (2012}
=

Mg/t

<0,03

0,1

DA

Etion

Vliastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 {2012)

Hg/L

<Q,02

0.1

DA

Fenamfios

Vlastita metoda,
QOznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,05

0.1

DA

Fenitrotion

Fenklorfos

Fention

Viastita metoda,

Oznaka.P-PEST-10,

lzdanje: 1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
»

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EFA

Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metods,
Oznaka.P-PEST-10,
fzdanje: 111,
modficirana US EPA

Hg/L

Mg/l

bt

Matoda 525.3 {2012)

<0,01

0.1

DA

: <0!dg

<Q,02

0.1

0.1

DA

DA

Nupornani - Rezaltali ispitivanja odnase se iskljuéhva na ispitvinit uzotik, Hesultadl eedant Ko mangs od (<) odnoas se no geanicu

kviirdifikaclo pojeding metode. nd-
lzdanufpraracdba 172

O 57628

146 detektit s

Stearuca A4
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Broj ispitnog izvje§taja/Oznaka uzorka: 191973 / 74919

Naziv parametra

Metoda

Mijerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Fonofos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Forat

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metada 525.3 (2012)

pg/L

<0,01

0.1

DA

Fosalon

Vlastita metoda,
Oznaka P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

DA

lzofenfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L

<0,01

o1

DA

Kloffenvinfos

Vlastita metoda,

QOznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012}
-

/L

<0,03

01

DA

Kiormefos

Klorpirfos

Klorpirfos-metil

Vlastita metoda,

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EFA

Metoda 525.3 (2012)

QOznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

madficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
[ |

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012}

Ha/L

i - e

Mg/l

<0,01

01

DA

<0.01

01

DA

<0,03

01

DA

Napormeni - Regultat spithmnia odnose se skucvo ni ipithrl usorak, Resallathi2mieni kao nuanje od (<) odnose sa na granicu
kyantiikacie poisling metote nsl - ol deteklirane i

57F-28 lrdanjefpracdba 1/2 Slranica 518 19197372019




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 191973 /749/19

Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Kumafos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 5253 (2012)

Ho/lL

<0,02

0.1

DA

Malation

Vlastita metoda,

QOznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525,3 (2012)
]

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Metamidofos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
madficirana US EPA
Metoda 525.3 {2012)

Hg/L

<0,02

01

DA

Metidation

Vlastita metoda,
OznakaP-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g/l

<0,02

a.1

DA

cis-Mevinfos

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 5256.3 (2012)

Mg/l

<0,02

0.1

DA

Ometoat

Oksiéémﬁton -metil

Paration

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 111,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje; 1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g/l

Hg/L

ugiL |

<0,03

0,05

0.1

DA

0.1

DA

<0,08

0.1

DA

Neporrena il spitvinsga odiose se iskljucvo nad igpitant vzurik, Resultal izradoni kao manje od (<) vdnese se na grardeuy

kvantitikacje pajedine meatode. Dl nlje detaklirano
-5 -28 Ledanjelpreradha 17

Hl.u.l;lhi-t.:i\ Hre

- 19197312019




Broj ispitnog izvjedtaja/Oznaka uzorka: 191973/ 749/19

Nazv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Qcjena
ispravnosti

Paration-metil

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012}

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Pirazofos

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
madficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Pirimfos-etil

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012}
n

g/l

<0,03

0.1

DA

Pirimfos-metil

Vlastita metoda,

Qznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modf¥icirana US EPA

Metoda 525.3 {(2012)
u

pg/L

<0,03

0.1

DA

Tetrakiorvinfos

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

0.1

DA

Tiabendazol

TOlP-{‘IOfO;E‘»—;I-e'{i'Ii

Trtklorfoﬁ

Vlastita metoda,

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 {2012)

Qznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/l

sl

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012} |

kyantilikace pnjrr(lllm nm_!gu_lei n ERE ¢lelaktirano

[ BV S

[.rd:i|rr|c1fbu'ar;1|it'm 142

g/l

Stareca. 7B

<0,1

- <0.01

0.1

DA

DA

<0,1/-

0.1

DA

Napormea Hersllal s pltvania odnose se akHudvo na ppitvanl drarak. Hozullall ira2ent kao manja od {+) pUnose so Na gratcy

19197372019




Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 191973/ 749/19
" . Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena kencentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu |
planovima sigurnosti vode za ljudsku potreénju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne

vodoopskrbe (NN 125/17).

Analiticar:
Barbara Vuéi¢ dipl.ing.

Kraj ispitnog izvjestaja

Nupomend ; Rezultat ispilvanfa odnoso te inkliticivn i nplithvins uzor 1k, Rezultatt l.flrlfr-ni kao manje od (<3 odnese s¢ na granu u

kv mtiflka_t !J_e pr)Je_J_(I_n_)grrjmlmIn nd. e detaktivann . o
191973!2019
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ISPITNI IZVJESTAJ BR: 749/19 (191973) 11.04.2018.

PRILOG |
ZAKLJUCAK

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljusku potrognju,uzorak 491 (sirova,izvoriste}

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku OBGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koneentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potroénju te naginu vodenja registra pravnih osoba kaje obavijaju diefatnost javne vodoopskrbe (NN br.

125/2017).

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, menitoringu i planovima sigurnosti vode za
ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).



_ UZO!
Testreport of the radioni
. s

dctivily concentration in
le o '

Izvje§taj brej:  016-2591/1/2019 T - & ]

Test veport no.:

Naziv i adresa kupea:  HZIZ, Sluzba za zdravstvenu ekologiju,

Name and address of the Odj el za kontro u zdravstvene ispravnosti oda i VOdﬂﬁpSkI bﬁ’
customer: Rockefelterova 7, 10000 Zagreb

Broj ¥ili datum narudibe:. 2232
Number and/or date of the order: S

Oznaka, naziv ¥/ili  Anal. br. 749 — voda zatjudsku potrodnju — sirova, ZJZ Sisak,
vrsta predmeta od 22.3.2019. '
ispitivanja:

fdentification,

description and/or type

of the tested item:

Stanje predmeta ispitivanja:  Uredno, pogodno za analizu
Condition of the tested item:

Datum preuzimanja predmeta ispitivanja: 22.3.2019.
Date of receipt of the tested item:

Naéin dostave predmeta ispitivanja: [ Osobno — Kupac [ Postom
Mode of delivery of the tested item: [] Ostalo:

Datum provedbe ispitivanja:  22.3. —26.3.2019.

Date of perfurmance of the tesl:

Ovaj ispitni izvjedtaj ne smije se preslikavati, osim u cijelosti, bez pisanog odobrenja Laboratorija za
radioekologiju. Ispitni izvje3taj bez potpisa | Ziga je nevrijededi.

This lest report may not be reproduced, except in full, without writien permission aof the Laboratory Jor
Radioecology. Test report without signature and seal is not valid

Datum: Voditelj Laboratorija: Odgovoma(e) osobafe):
e o Date: Head of Laboratory. Person(s) in charge:
" 4., \\\ , QK
F126.3.2019. dr. sc. Zeljko Grahek dr. sc. Zeljko Grahek
ol b4 o, -.-’
W 4‘-(”‘"\';.\\&//
- Y R U R - - st s s i e .
OB 16102 Institut Ruder Boskovié, Zaved zu istrafivano Bijenitka cesta 54, 10 000 Zagreb,
tzdanje/Edition 1] muora i okolifa, Laboraterij za radiockologiju Hrvatska/Croatia
28.11.2018. Ruder Rotkovié Institute, Division for Marine Tal.: +185-1-456 1060, +385-1-4560931
anid Environmental Research, Luboratory for Faks/fFax: +385-1-4680205

Racliaecadogy www.irb.hr




17026 HAA B .
ISPITNI 1ZVJESTAJ O KONCENTRACIJI — Stranica
AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U Lage
_ UZORKU ,
Test report of the radionuclide uctivity concentration in 2od3
a sample 2af 3
Tzvjestaj broj: 016-2591/1/2019
Test repor! no::
Postupak ispitivanja/Test process: Mjerni instrumenti/Measuring instruments:
{PS 5.4/1 Gama—spektrometn}ska [] Gama-spektrometar: Broad
odredivanja (Izdanje 12)" [] Gama-spektrometar: Broad 2
[1PS 5.4/2 Odredivanje 8999gr (Izdanje 9) [] Gama-spektrometar: ExtCoax
< PS 5.4/3 Odredivanie tricija (Izdanje 9) ] Gama-spektrometar: Inspector
[ PS 5.4/4 Odredivanje *Fe (lzdanje 9)’ [ Gama-spektrometar: Reverse
[ PS 5.4/5 Odredivanje ukupne alfa i 59 Tekudinski scintilacijski broja¢ LSC:
ukupne beta aktivnosti (Izdanje 3) Tri-Carb 3180
] Drugi: (] o/ brojas: iMatic
] Drugi:
" Interna ispitna metoda u skladu s postupcima i radnim
uputama u LRE-u; * Standardna metoda 1SC 10704
2009(E) u skladu s postupkom PS 5. 4/5
Datum uzorkovanja: -
Sampling dote:
Izvor datumsa nz{]rkgvanja: ] Dopis D Narudzbenica (] Etiketa s ambalaZe
Origin of the sampling date: ] Ambalaza bez etikete 7] Ceduljica uz uzorak
[} Ostalo:
Referentni datum:  22.3.2019.
Reference date:
Rezultati ispitivanja/Resuley of test:
Qznaka, naziv i/ili vrsta uzorka . Koncentracija aktivnosti (ca)
. o - Analit
Sample designation, deseription and/vr Analte Activity c(mcemra.rwn {ca)
| type Y (JBg/m’ {3 Bq/L
Anal. br. 749 — voda za ljudsku
potro§nju - sirova, ZJZ, Sisak, ‘u <4
od 22.3.2019.
Kraj rezultata ispitivanja/End of the results of test
OB 5.10/1-0-2 Inetitut Ruder Buskovié, Zavad za istra2ivanjo i¥ijenicks cesta 54, 10 106G Zagreb,
Ledanje/Edition 11 moru i okolisa, Lubaratorlj zn radiockologiju Hrvatska/Croatio
2R VI20EK. Ruder Boskevid Insitinre, Divivion for Marine rel: 1IRS-1-4561060, +I85-1-4560931
C and Environmental Research, Laharatory for . Faks/fFax, +385-1.4680205

Radinecology www.irb.hr




i} 17025-HAA o
ISPITNI IZVIESTAJ O KONCENTRACIT  passsy™ | Strunica
AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U | Afage
UZORKU 3
Tesi report of the radionuclide aciivity concentration in o 3od3
a sample 3ofd

Fzvjeitaj broj:  016-2591/1/2019

Test report no.:

Mijesto ispitivanja:  Laboratorij za radiockologiju Instituta Ruder Boskovié
Place of testing:

Uvjeti ispitivanja:  Odgovarajuci
Test conditions.

Mjerna nesigurnost/Measurement uncertainty:

Pro$irena mjermna nesigurnost navedena u ovom ispitnom izvjeltaju odgovara sastavijenoj
standardnoj mijernoj nesigurnosti pomnozZenoj ¢ faktorom pokrivanja k = 2, koji za normalnu
raspodjelu odgovara vjerojatnosti pokrivanja od priblizno 95%.

The reported expanded measurement uncertainly in ihis ltest repori Is stated as the combined standard
measurement uncertainty muitiplied by the coverage factor k = 2, which for a normal distribution corresponds
to d coverage probability of 95%.

Dodaci:  Popratni dopis 016-2591/4/2019

Annexes:

Napomene: -
Comments:

—————————————————————— Kraj ispitnog izvjedtaja -- -
End of the fest report

Svaje komentare, prijedioge | primjedbe na rad Laboratorija moZele nam puslati koristeéi podatke za koutakt
navedene u podnoju vvog ispitnog izvjedtaja.
Your comments, suggextions and complainty abuud the Laboratory vervice can b
given in the footer of this test repord.

e sent uxing the contact dala

OBS10/1202° 7 Institut Ruder Bogkovi¢, Zavod 8 iatrnZivunjé ' Bljcnlékuﬂgeiim %4, 10 600 Zagreb,
LedanjetBdition §1 mora § okolidy, Fuboraterij 22 radiockelogiju Hrvatska/Croatia
28.11.2018. Ruder Roskovid Institete, Diviston for Murine el FIRS-E-456 L1060, 1185-1-4560031

Fuks/dree: +3R5- 14680205

wned Envirammentid Research, Labaratory for
www.irb.hr

Radinecology



