ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE
Sisak, Ulica kralja Tomislava 1
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Sisak, Nikole Tesle 10
Tel. 044/567-184; 044/567-177

Broj: 2176-124-10-23/ML Sisak, 27.12.2023.
OB 7.8-0 izdanje 3/2019

ISPITNI IZVIESTAJ br. 23/V0115

Kupac: SISACKO MOSLAVACKA ZUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo , 44000
SISAK, Rimska 28

Lokacija: Upravna zgrada, Sajmiste 1, PETRINJA

Uzorak: voda za ljudsku potro3nju-vodovod

Vrsta analize parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potro$nju, Placanje prema

Programu mjera zastite pu¢anstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti
prouzro¢enih ekolodkim initeljima za 2023.

Datum uzorkovanja: 27.11.2023. 11:00

Pocetak ispitivanja: 27.11.2023.

Zavr$etak ispitivanja: 22.12.2023.

Uzorkovao: ovlasteni djelatnik ZZJZ Sisak prema uputi za uzorkovanje PO 7.3/1

Zakljucak:
Analiza uzorka izvréena je temeliem Ugovora o poslovnoj suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo od

21.travnja.2023. ( URBROQJ: 2176-124-2/23-1459).
Prilog Ispitni izvjestaj - broj 236392

Voditelj Slu/iﬁe:l:Dan'ij'ela Prsa Gavri¢, dipl.ing.
W% ol —

Dostaviti: \ W

1. SISACKO MOSLAVACKA ZUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo

Hrvatska, 44000 SISAK, Rimska 28

Rezultati se odnose iskljudivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja naruéitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Ispitni izvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpisa.
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] Republika Hrvatska
r Hrvatski zavod za javno zdravstvo
) o Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
H ZJ Z Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
s Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 22.12.2023.

Broj ispitnog izvjestaja: 236392 Oznaka uzorka: 5176/23
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrognju, anal.br, 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja
Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)
Narugiteli: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOS LAVACKE ZUPANIJE, Sluzba za
J: zdravstvenu ekologiju, Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak
Tip zahtjeva: Zapisnik
Datum zapisnika: 27.11.2023.
Viasnik: Sisacko-moslavadka zupanija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, Rimska
; 28, 44000 Sisak
Isporugitelj: Privreda d.0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju , Ulica Braée Hanzek 19, 44250 Petrinja
Lokacija: Privreda d.0.0., Petrinja, Sajmiste 1, ured
Datum/vrijeme uzorkovanja: 27.11.2023. (11:00) Datum/vrijeme dostave: 27.11.2023. (14:00)
i - prema ponudi za ispitivanje 305/2023. Parametri skupine B i enterovirusi, voda za ljudsku
Vrsta ispitivanja: potro$nju i MiZ_Provedba dodatnog pracenja HAA5 i U
Podetak ispitivanja: 27.11.2023. Kraj ispitivanja: 22.12.2023.
KONAGNA OCJENA: SUKLADNO
Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bodnjak, univ.mag.ing.cheming.
Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

Mapomene.

1) Zabranjule se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ake nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elekironicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i polpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku W, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju |spitnog |zvjestaja i nije obuhvaceni podrutjem akreditacije.

&) Mjerna nesigurnost je izraZena kao prosirena mierna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 3to predstavija 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantiiikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode,

9) HZJZ se odrice odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata:

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 1/1



Broj ispitnog izvjetaja: 236392

Oznaka uzorka: 5176/23

’7 Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Podgetak ispitivanja: 27.11.2023. Kraj ispitivanja: 22.12.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potro3nju, anal.br. 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja
Mjorna Ocjona
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat neslg *MDK Ispravnosti
Uzorkovanje vode za ljudsku ;
potrodnju HRN ISO 5667-5:2011
Temperatura SM 2550 B (23. izd., 2017) °C 13,56 0,2 25 DA
Slobodni rezidualni klor HRN EN ISO 7393-2:2018 mg/L Cl, 0,12 0,01 05 DA
Boja m SM 2120 C (23, izd., 2017) mg/PtCo skale <5 - 20 DA
Mutno¢a HRN EN ISO 7027:2016 NTU 0,24 0,04 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 - bez - - DA
Okus HRN EN 1622:2008 - bez - - DA
pH vrijednost | HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 7.4 0.1 6,5-95 DA
Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 10,2 *c
Vodljivost | HRN EN 27688:2008 uS/em/20°C 380 27 2,500 DA
-S2 i _ pril
Vodikov sulfid SM 4500-S% | (23. izd., 2017) - prilagodeno mg/L H,S <0,005 B 0,05 DA
Ukupne suspenzije | HRN EN 872:2008 mg/L <2 - 10 DA
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-22,
Ukupna tvrdo¢a | \zdanje: 1/3, modificirana HRN 1SO mg/L CaCO, 2457 17,9 - DA
6059:1998
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-14,
Hidrogenkarbonat M | 1zdanje: 3/2, modificirana HRN EN ISC 9963- mg/L HCO, 255,1 14,8 - DA
1:1998
Utro3ak KMnO, | HRN EN ISO 8467:2001 mg/L O, < 0,50 - 50 DA
TOC (totalni organski ugljik) || HRN EN 1484:2002 mg/L C 12 0.1 - DA
Amonij ] HRN 1SO 7150-1:1998 mg/L NH,* < 0,01 - 0,50 DA
Nitriti B HRN EN 26777:1998 mg/L NO, < 0,02 - 0,50 DA
Nitrati | HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L NOy 43 0.5 50 DA
Fosfati L] HRN EN ISO 10304-1:2009 ug/L P <20 - 300 DA
Fluoridi ] HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L F <01 - 15 DA
Kloridi u HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L CI 38 0.4 250,0 DA
Sulfati ] HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L 8O % 17,5 18 250,0 DA
- HRN EN ISO 10304-4:2022, HRN EN ISO
Kloriti B 15061:2001 ug/L 25 1 700 DA
- HRN EN 1SO 10304-4:2022, HRN EN 1SO
Klorati 2] 15061:2001 pg/L 137 4 700 DA
. HRN EN ISO 10304-4:2022, HRN EN ISO E
Bromati ] 15061:2001 pg/L BrO, <2 B 10 DA
Natrij (Na) | ] HRN EN ISO 14911:2001 mg/L Na* 2,9 0,2 200,0 DA
Kalij (K) = HRN EN ISO 14911:2001 mg/L K* 13 0,3 12 DA
Magnezij (Mg) ] HRN EN ISO 14911:2001 mg/L Mg** 7.8 1.1 - DA
Kalcij (Ca) u HRN EN ISO 14911:2001 mg/L Ca?* 82 8 - DA
Viastita metoda, oznaka: P-VODE-17,
Silikati ] izdanje: 2/5, modificirana SM 4500-Si0,D mg/L SiO, 6,8 1,0 50 DA
(23.izd.2017)
- Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54, " -
Cijanidi |zdanje: 1/0 ug/L CN <15 50 DA
. Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-
Fenoli 46 |zdanje: 1/0 WL <5 B B DA
Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-60,
Detergenti - anionski | Izdanje: 1/0, Merck 1.02552.0001 (kivetni pg/L <50 - 200,0 DA
test)
Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-28,
Detergenti - neionski | izdanje: 1/3, Merck 1.01787.0001 (kivetni ug/L <60 - 200,0 DA
test)
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
THM - ukupni B | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN pg/L 54 0,9 100 DA
EN 1SO 10301:2002

0O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0
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Broj ispitnog izvjestaja: 236392 Oznaka uzorka: 5176/23

Ocjona

Mjerna *MDK Ispravnost

Naziv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat neslg

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Kloroform W | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN pg/L 43 0.8 - DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 {metoda B, HS-
Bromoform B | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN pg/L <0,5 - - DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Bromdiklormetan | | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/t 1.1 0.1 - DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Dibromklormetan B | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN pg/L <05 - - DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Suma tetrakloreten i trikloreten B | GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/L <05 - 10 DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Tetrakloreten B | GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/L <05 - 10 DA
EN iSO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Trikloreten B | GC-MS/MS), 1zdanje: 2/0, Madificirana HRN ug/L <05 - 10 DA
EN 1SO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
1,2-dikloretan B | GC-MS/MS), 1zdanje: 2/0, Modificirana HRN pa/L <05 - 3.0 DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
Tetraklorugljik GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/L <05 - - DA
EN ISO 10301:2002

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-

1,1,1-Trikloretan GC-MS/MS), 1zdanje: 2/0, Modificirana HRN ug/t <05 - - DA
EN 1SO 10301:2002
Halooctene kiseline - Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57,

Monoklorooctena kiselina - lzdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3 Hg/L <10 - DA

Halooctene kiseline - Diklorooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, .
kiselina - lzdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3 HalL 18 0.4 DA

Halooctene kiseline - Triklorooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, .
kiselina " izdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3 HglL 0.9 02 DA

Halooctene kiseline - Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, .
Monobromooctena kiselina " lzdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3 HglL <07 ) DA

Halooctene kiseline - Dibromooctena Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-57, .
kiselina - |zdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3 wolL s 0.1 DA
Halooctene kiseline (HAAS) m | Vstia metoda, Oznaka: P-VODE-S7, uglL 3,3 0.8 60 DA

lzdanje: 1/0, modificirana EPA 552.3

Policikliéki aromatski ugljikovodici Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
9! = |zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO pall <0,005 S 0,10 DA
17993: 2008

Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(a)piren ] \zdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO ug/L < 0,003 - 0,010 DA
17993: 2008

Vliastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(b)fluoranten =] 1zdanje: 1/3, modificirana HRN EN 1SO pg/l < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(k)fluoranten 8 lzdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO ug/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
benzo(ghi)perilene L] 1zdanje: 1/3, modificirana HRN EN 1SO pa/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
fluoranthene u lzdanje: 1/3, modificirana HRN EN 1SO ug/L < 0,005 - - DA
17993: 2008

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
indeno(1,2,3-cd)pirene | lzdanje: 1/3, modificirana HRN EN 1SO pg/L < 0,005 - 0,10 DA
17993: 2008

Aromatski ugljikovodici - benzen L] HRN ISO 11423-1:2002 ug/L <0,2 - 1,0 DA

Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje
Ugljikovodici ® |1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN ISO ug/lL 18,6 1,3 50,0 DA
11423-1:2002

Vlastita metoda, oznaka: P-VODE-43, lzdanje
1/0

Vlastita metoda, ozna:(/aot P-VODE-44, Izdanje pg/L <005 . 010 DA

Viastita metotlizari 31?2?:70: P-VODE-45, uglt <015 = 0,50 DA

Akrilamid pg/L < 0,05 - 0,10 DA

Epiklorhidrin

Vinil Klorid u
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Oznaka uzorka: 5176/23

Broj ispitnog izvjestaja: 236392

’7 Mjerna Ocjona |
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat nealg. *MDK |lspravnosti
lonska ravnoteza ‘ Izralunavanje % 1.8 - - -
1ZJAVA O SUKLADNOSTL

Izmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalne dopus$tenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu | (Tablica 2. | Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potrosnju (NN 84/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za

ljudsku potrodnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505: URBROJ: 534-07-2/1-20-2). J

*MDK - maksimaino dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, univ.mag.Ing.techn.aliment.

0O-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0 Stranica: 4/1



Broj ispitnog izvjestaja: 236392

Oznaka uzorka: 5176/23

Odsjek za mikrobiologiju voda
Potetak ispitivanja: 27.11.2023. \ Kraj ispitivanja: 30.11.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrodnju, anal.br. 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat ':L:'E? *MDK lsporgl:::stl
Uzorkovanj:::li::jkrobiolo%u HRN EN ISO 19458:2008
Ukupni koliformi ] HRN EN 1SO 9308-2:2014 n/100 mL 0 - 0 DA
Escherichia coli = HRN EN ISO 9308-2:2014 n/100 mL 0 - 0 DA
Enterokoki [ ] HRN EN ISO 7899-2:2000 cfu/100 mL 0 - 0 DA
Broj kolonija 36°C/48h = HRN EN ISO 6222:2000 broj/1 mL 0 - 100 DA
Broj kotonija 22°C/72h B HRN EN ISO 6222:2000 broj/1 mL 0 - 100 DA
1ZJAVA O SUKLADNOSTL:
Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloske pokazatelie U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama
analize | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023).

“MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiticar

Ljilja Skarica mag.sanit.ing.

0-SZE-28 1zdanje/Preradba 2/0
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Broj ispitnog izvjestaja: 236392 Oznaka uzorka: 5176/23

Odsjek za metale | metaloide
Potetak ispitivanja: 28.11.2023. | Kra] Ispitivanja: [ 15.12.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, anal.br. 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezuitat h:le:"l‘;? *MDK lu?rglvo::stl
Priprema uzorka-razgradnja F HRN EN SO 15587-2:2002
Berilij (Be) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 gL <072 - - DA
Bor (B) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,0053 0,0004 1,5 DA
Aluminij (Al) F= HRN EN 1SO 17294-2:2016 pg/L 25,2 0.9 200 DA
Vanadij (V) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL 0,500 0,025 5 DA
Krom (Cr) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 gL <0,50 - 50 DA
Mangan (Mn) F= HRN EN 1SO 17294-2:2016 pgiL <14 = 50 DA
Zeljezo (Fe) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pglL <68 - 200 DA
Kobalt (Co) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 gL <0,76 - - DA
Nikal (Ni) F= HRN EN 1SO 17294-2:2016 pgiL <12 - 20 DA
Bakar (Cu) F® HRN EN ISO 17294-2:2018 mg/L 0,0057 0,0003 2 DA
Cink (Zn) F= HRN EN [SO 17294-2:2016 pg/L 7,78 0,37 3000 DA
Arsen (As) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL 0,237 0,013 10 DA
Selen (Se) F® HRN EN ISO 17294-2:2016 gL <0,99 - 20 DA
Srebro (Ag) F= HRN EN [SO 17294-2:2016 g/t <15 - 10 DA
Kadmij (Cd) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL <037 - 5 DA
Antimon (Sb) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <11 - 10 DA
Barij (Ba) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 g/t 26,6 1.0 700 DA
Ziva (Hg) F® HRN EN 1SO 17294-2:2016 gL <034 < 1 DA
Olovo (Pb) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 gL 3,27 0,33 10 DA
Uranij (U) F" HRN EN ISO 17294-2:2016 ug/L 0,657 0,072 30 DA
1ZJAVA O SUKLADNOSTI:
Masena koncentracija analita u uzorku vode U skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 2. i
Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN
64/2023) i Ispravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju
(NN 88/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem otitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing

O-SZE-28 lzdanjel/Preradba 2/0 Stranica: 6/1



Broj ispitnog izvjeStaja: 236392

Oznaka uzorka: 5176/23

Odsjek za pesticide

Pogetak ispitivanja: 06.12.2023. \

Kraj ispitivanja:

20.12.2023.

Naziv uzorka:

voda za ljudsku potro3nju, anal.br. 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja

Nazilv parametra

Metoda

Mjerna Jedinlca

Rezultat

Ocjena

Moris ispravnosti

neslg. “MDK

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,05

- 0,5 DA

Izodrin u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/t

<0,03

- 0.1 DA

Aldrin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

- 0,03 DA

Dieldrin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

<0,03

- 0,03 DA

Heptaklor |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 8.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

- 0,03 DA

Heptaklorepoksid-cis |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EPA
5253, EPA 536

ug/L

<0,03

- 0,03 DA

Heptaklorepoksid-trans |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

g/l

<0,03

- 0,03 DA

Dimetoat [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

<0,03

Klorfenvinfos [}

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

Klorpirifos ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,01

Klorpirifos-metil L

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525,3, EPA 538

ug/L

<0,03

Malation | |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

ua/L

<0,02

Ometoat |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

<0,03

Pirimifos-metil m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/L

<0,03

Glifosat m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

Fosetil ]

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

po/L

<0,05

Malaokson |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/t

<0,03

Atrazin | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,01

Simazin 3]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,04

Desetil atrazin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Deisopropil atrazin u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

Desetil terbutilazin u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

po/L

<0,03

Desetil deisopropil atrazin

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

/L

< 0,04
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Broj ispitnog izvjestaja: 236392

Oznaka uzorka: 5176/23

Nazlv parametra

Metoda

Mjerna Jedinica

Rezultat

Mjerna
neslg.

*MDK

Ocjona
ispravnosti

Desetil 2-hidroksi atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/L

< 0,03

0.1

DA

Hidroksi atrazin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0.1

DA

Hidroksi simazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

ug/L

< 0,03

0.1

DA

Hidroksi terbutilazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

< 0,02

0.1

DA

Metribuzin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
jzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

< 0,05

0,1

DA

Terbutilazin -1

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Bentazon |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Bromacil ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,01

0.1

DA

Desmetil isoproturon ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525,3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0.1

DA

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,05

0.1

DA

Dimetenamid-p |

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

< 0,01

0,1

DA

Diuron ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

< 0,02

0.1

DA

2,4-D m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
jzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,02

0.1

DA

2,6-diklorobenzamid L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0.1

DA

|zoproturon u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,01

0.1

DA

Klorotoluron L]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0.1

DA

Linuron | |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

0.1

DA

MCPA [ ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
§25.3, EPA 536

HolL

< 0,02

0.1

DA

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

uglt

<0,05

01

DA

Pendimetalin =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

01

DA

Prosulfokarb |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,01

01

DA

Azoksistrobin =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

0.1

DA

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

0,1

DA

Mankozeb ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

0.1

DA

Propineb |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
5253, EPA 536

pg/L.

< 0,04

0,1

DA
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Broj ispitnog izvjeStaja: 236392 Oznaka uzorka: 5176/23

Ocjena

Mema *MDK Ispravnosti

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat neslg

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tebukonazol - lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA g/t < 0,02 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Tiofanat-metil ] izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L < 0,02 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L < 0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Viastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor ESA lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA Hg/L < 0,05 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Acetoklor OXA lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA pg/L < 0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
S-metolaklor || lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA ug/L <0,01 - 0.1 DA
525.3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Metolaklor ESA lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA pg/L < 0,05 - 0.1 DA
525,3, EPA 536

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,

Metolaklor OXA lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA pg/L < 0,01 - 0,1 DA
525.3, EPA 536
1ZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu je s maksimaino dopustenim koncentracijama utvrdenim u Pritogu |
(Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN
64/2023) i Ispravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro3nju
(NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ogitovanja nadleznog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiti¢ar:
Maja Redi€¢ mag.nutr.
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Broj ispitnog izvjestaja: 236392 Oznaka uzorka: 5176/23

Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) i procjenu rizika

Poé&etak ispitivanja: 28.11.2023. ‘ Kraj ispitivanja: \ 19.12.2023.
Naziv uzorka: voda za ljudsku potrodnju, anal.br. 115, Upravna zgrada, Sajmiste 1, Petrinja
Ocjena
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat ':j::l': LoQ Ispravnosti
Enterovirusi RT-PCR broj/5000 mL Negativno - - DA
IZJAVA O SUKLADNOSTIL:

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloske pokazatelje SUKLADAN je Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i
monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/2023).

Analitiar:
Iva Fiolié, mag.ing.biotechn.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -
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Z7ZJZ Sisak Ispitni izvjestaj br.: 23/V0115

REKAPITULACIJA TROSKOVA
parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potro$nju Broj uzoraka Cijena
HZJZ 1 1.421,99
NazivPokazate_Ija /Metoda Cijena pokazatelja Broj uzoraka Ukupno
1. prema ponudi za ispitivanje 395/2023 od 14.11.2023./An 1

Ukupno analize: 1.421,99
Obrada podataka i izrada izvjestaja: 10,61
Troskovi uzorkovanja: 3,98
SVEUKUPNO: 1436,58 €

Teéaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK 10.823,91 kn

Racun ispostaviti:
SISACKO MOSLAVACKA ZUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo OIB: 82215698659
44000 SISAK, Rimska 28



